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Vaso de expansión

Haga doble click en Archivo. A continuación haga doble click en Nuevo.
Introduzca un nombre de proyecto.

VAS01

Seleccione el tipo de tubería que compone la instalación. Introduzca las
longitudes.
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VAS02
Añada los elementos de radiador

VAS03
y la caldera u otros accesorios.
Introduzca la Temperatura del agua p.e. 80ºC, la Presión inicial de llenado de la
instalación y la Presión final de tarado de la Válvula de seguridad.
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VAS04
Haga doble click en Calcular .
Vea el resultado.

Uno de los datos que da el programa, a parte de la Capacidad del vaso de
expansión es el Contenido de agua de la instalación.
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Valores por defecto
Haga doble click en el Menú principal, en Archivo, Valores por defecto.
Introduzca la Temperatura del agua, la presión inicial de llenado de la instalación
y la presión final de tarado de la válvula de seguridad.

Vas05
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Bases de datos
En todas ellas puede dar de alta valores para ello haga doble click en Nuevo,
modificar   - Editar – y eliminar o Borrar .
Dispone de bases de datos de

Tuberías

Radiadores
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y finalmente Otros  donde puede incorporar a parte de

Calderas
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 otros elementos de la instalación.




